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VŠEOBECNÝ PŘEHLED POVINNOSTÍ PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ A SERVISNÍCH PRACÍ PRO 
ODVLHČOVAČE


Servisní práce vyplývající ze záručních podmínek výrobce:


Preventivní prohlídka

četnost: 2x ročně

popis činnosti: Vnitřní jednotka

kontrola stavu filtru, event. vyčištění nebo výměna

kontrola výměníku

kontrola odvodu, nebo čerpadla kondenzátu

vyčištění kondenzátní vany

dotažení šroubových spojů

vizuální kontrola nepoškozenosti zařízení

kontrola a zaznamenání výrobních čísel

Chladící okruh

kontrola nepřítomnosti úniku v jednotce

kontrola netěsností u kompresoru

kontrola kompenzátorů chvění

kontrola netěsností na ventilech a ventilcích a dalším příslušenství chladícího okruhu

kontrola vyhřívání kompresoru

kontrola provozních teplot kompresoru, v případě pochybností měření proudových odběrů

kontrola kompresoru poslechem

měření nízkého tlaku (vypařovací teplota), je-li pochybnost

měření vysokého tlaku (kondenzační teplota), je-li pochybnost

kontrola rozdílu teplot na filtrdehydrátoru

Kondenzátor (vzduchem chlazený)

kontrola výměníku

kontrola lopatek ventilátorů

kontrola ložisek ventilátorů

kontrola mechanických částí upevnění motorů

dotažení šroubových spojů

kontrola a zaznamenání výrobních čísel

vizuální kontrola nepoškozenosti zařízení

Elektrické a elektronické obvody

vizuální kontrola mikroprocesorové desky

kontrola stykačů a konektorů

dotažení svorek elektrické výstroje

provedení testu funkčnosti regulace vlhkosti

kontrola funkce a odzkoušení alarmů včetně vnějšího napojení

kalibrace nastavených hodnot na zařízení
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